DELGAZ
grid

MUNICIPIUL HUNEDOARA,
prin dl.Boboutanu Dan,
str.Libertatii, nr.17,
mun.Hunedoara, jud.Hunedoara,

AVIZ FAVORABIL
Nr.inregistrare 378736632 / 26.07.2022,

Stimate domn Boboutanu Dan,

Urmare a solicitdrii dumneavoastrd, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,,CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV
MICHAEL KLEIN, BULEVARDUL MIHAI VITEAZU, NR.6A,
MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDETUL HUNEDOARA” din
loc.Hunedoara, bulevardul Mihai Viteazu, nr.6A, CF 71353, jud.Hunedoara, in
urma analizérii documentatiei depuse va comunicam avizul favorabil,

CU INDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENEFICIAR, A
CONDITIILOR DE MAI- JOS:

A. Conditii tehnice:

1. Normele tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE 2018).

2. Legea nr.123/2012 a energiei si gazelor naturale publicatd in M.O. 1n
data de 16.07.2012, art.190.

3. La predarea de amplasament, care este obligatorie, se vor stabili la
fata locului cu beneficiarul si constructorul distantele minime de protectie fata
de conductele de gaze naturale.

4. Lucrarea precizatd mai sus nu afecteaza sistemul de distributie gaze
naturale.

5. Mentionam obligativitatea respectarii art.93, cap.IV, alin. (1) si (2)
din Normele pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale NTPEE/2018, care prevad urmatoarele:

art.93. (1) La toate cladirile amplasate in localitati in care exista refele
de distributie a gazelor naturale, indiferent dacd clddirile sunt sau nu alimentate
cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor scapari de
gaze, se prevad masuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate
(incélzire, apd, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin
peretii subterani si prin planseele subsolurilor cladirilor.

(2) Este interzisa racordarea la Sistemul de Distributie a cladirilor
care nu au asigurate masurile de etansare prevazute la alin. 1.

B. Conditii generale:
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1. Va suporta cheltuielile aferente realizérii lucrarilor de la punctul A.
2. Avénd in vedere ca retelele de distributie au fost trasate orientativ pe

planul de situatie anexat, inainte de inceperea lucrarilor se va solicita In scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament si
asistentd tehnica ori de cate ori este nevoie pe perioada derularii lucrarilor, din
partea Delgaz Grid — Centru Operational Deva.

Adancimea de pozare a retelelor subterane trasate este cuprinsa intre 0,4-1,0 m.
3. In cazul in care s-a produs o deteriorare a retelei de gaz, astfel incat, au
aparut scurgeri de gaz, se va anunfa imediat Dispeceratul de Urgentd Delgaz
Grid, la telefon: 0800-800.928 si 0265-200.928, si vor fi luate, totodata,
primele masuri, pentru a impiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), pana la sosirea echipei de interventie.

Daca prin sapéaturd a fost afectatd izolafia retelei de gaz (atingere izolatie,
rupere izolatie, rupere fir trasor, rupere bandd avertizoare etc.), respectiv
reteaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altd actiune mecanica, se va opri
imediat lucrarea §i se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid, pentru
remedierea defectiunii provocate si/sau constatate.

Deteriorarea izolatiei atrage dupd sine corodarea materialului tubular si
aparitia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmari grave

(explozii),; in cazul in care se produce un asemenea eveniment, avind ca §i
cauzd deteriorarea izolatiei in timpul executiei lucrdrii avizate de cdtre Delgaz
Grid, izolatie care n-a fost refdcutd, datoritd faptului cd executantul nu a
anuntat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct
responsabil de producerea evenimentului.

In cazul avarierii sau deterioririi conductelor si instalatiilor aflate in
exploatarea Delgaz Grid — Centru Operational Deva, beneficiarul va suporta
contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale §i
de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

4. Séapatura din zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este
aceasta definita de legislatia In vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolatia, materialul tubular, sau alte elemente de
constructie a retelei de gaz (fir trasor, banda avertizoare etc.).

s In mod obligatoriu, retelele de gaze naturale - a ciror acoperire e
afectatd de lucrarea de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la
generatoarea inferioara gi superioara a conductei §i pe o latime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.

6. In zona de protectie a refelelor de gaze naturale, asa cum este aceasta
definitd de legislatia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,
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astfel Tnct s@ nu se deterioreze retelele de gaz, pe o inaltime de minim 30 cm
(inclusiv stratul de nisip), masuratd de la generatoarea superioard a conductei.
7. In cazul in care lucrarea de constructii afecteazd risuflitorile si/sau
ciminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozifia initiald. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de rasuflatori, a capacelor de
cdmine, a tijelor de actionare etc.

8. Cu minimum 5 zile inainte de receptia la terminarea lucrdrilor, se va
informa in scris Delgaz Grid, Centru Operational Deva asupra datei la care e
programata receptia.

9. Prezentul aviz este valabil pana la data de 26.07.2023 (12 luni), cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de
urbanism (sau document Inlocuitor — se va preciza tipul §i natura acestuia).
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile inainte de expirarea
avizului initial.

fn cazul nerespectirii conditiilor impuse mai sus, avizul fsi pierde
valabilitatea.

Cu respect,

Matyas Lorand-Las#fe ‘
LEELGAZ GRID |

Manager de Racordaké--0A£ BRIV
\. . Pigitallysfyned by LORAND-LASZLO

LORAND-LASZLO MATYAS A

3

DEGR P03-01-02-F-03, ed.2



.
whued | ] > AV e Jeuas: “pevcr
o4 AlvnLs 20 NVId e o ¥OHOG AL i) R pl o O
1IN L wegf——~~"V[\_/ VOHOB PEIA e Jejoojesd TR
&2, éﬁﬂ%ﬁ>§uﬁg ‘poaiod oqonovu _JI\I‘))),) \_/ VOHO8 PEIA We Go_c_n IE YIAVL¥ 304 3458 Alyin rtIoU N YL
by !
BCB| iy yavio ALLHOS XTIdM00 Fuvioa 1§ unyisnoy "L weog|  eMigUWog auny | efieaypsdg
6ELEI0E O I'N'D b i i fi g
- WYHYOQ3NNH NIIDINAW Z402Z:60°L0/v08/02F
'y ‘Jejoysuay YY'S ONILINSNOD ¥OD 'S
Toverdmwriist| 3 ]
nz\m gl ,lvnnl
Hy o8
T e
ravimiee 7300 o OFL = GIA SIS aiE21ad 3P UNZO] s
DL WEILTE | 06 3 S0 - Suwmpios moeannd sp o |
| YOy TEILLE | W uE!:uz S8462 ..u.“._._ vitjaxing
TS 169457V 1/ 90e5¢L st = sigexng
f SLY YOI Sp._om:u o | e .uh..sel.. xagﬁ
{ QN: (3 7 [ W 8 2,9 lesmicng
| ORI s Y] 2
| r caz T de|veenosiv] 1~
M T [ LT T
“ _ T (Ao SVESTY! 63
g VIV IBLY | 218 E935LP) hll
= $ITGILIY yssly| (8
_ VoLGraLTy[STh sscy| 99 |
i ! orea [wlosey| 59 A !
o crrssue[cecavser | 0
Bt poviascol 58
= 082 (€[610°Zrvsse[ PO
3sNdONdISA00Y | 7| [PrTmiseseninn o L
3 3
Z8+14§ 3N} TYN| 30 WIDFY - SdO¥d NOIQVLS HILONULSNOD
s
SNdOYd INTNNOIGVLS AUNTHIV T1ZNOLAI/OLNY ZUXIN TTHLIWINES IL¥INDUID 3
sorszscet[ocovrvscy| S5
66T LLBLEE | SLUSYYSLY s
VEYOGINAH YNIABOD INTWIHOV 30 X3 14WONIYANA MNININOQ - 3IN1 Six INIISIE M (0 T s U L
\E) :.-H-: L2
VIRV M (YAVAILIVASY - AUNFLSD FYVLIZOAIOS IVNOLIIG/OLNY ISINYISITTVIOBINOD JLNIONI P H.ml ===
e o7 g7 |V B [ TS\
YHNDZ - ANILSDA 20 30 IAUHOMS I13VHING Ay
| MG R tose)
TADSI (YV/IVHNL VN NOZYE * D0F 3U LGS 313avudns v
C89°LORLCT[ 01T 2IISLY
ALVIVNINY [ZHIA 3NOZ e :..:m.l..u i
DIVZOWILIVISY/TTVA NIG LYDIMEVISHI FYAVA JLNINYDYHEW - JINALSIXA AHVNLON /TTYNOISId 13TV §
N1 TYN) 30 OV WIOFY - LYOSILNSNTEOY VINALLONIIA 119 JANILSIXT 1ONYLSNOD f
WLLTVN| 30 DI W9 - LNFWODMDIANIS YANNILINAA ND S INA ISR MIAY1D [vo TAGCTL Ve iacs | 51
VILTLOLIT | L9¢ TLLSLy
% 4 e LLSLY
3011 1yN| 30 103V WI9AY - FHIN3O 1 30 VANNLLONNS ND JINALSIXA Y 1D (2] Hﬂhh nnﬁ:.m.l. I
= [oTyisscar |1y FaLsty —
:a8nA0Yd 1§ 3LnNILNIW INLLONNS Hm.“nu”w N!m.llu“ ||u_ —
4/ CTPET T S LIS/ Y
THYONY ‘9% 8 VIHODI YD 30 ANVEMN IZYHLS - ISNAOYA OLAY ILYINDYLD ARGty sl O
(0L PCOLTE |OSY SOLSLY =
V9L PLGLIT|SSV EULSLY
NONVI NVHIAY VOVBLS ‘NZVALIA IVHIN INGUVAIING - 3 INILSIXT INVAUN ZYULS VroTiate 119 /380y _Hm
= t0s LaBLTE |8ar S305Ly| KX
i O UL <
FUVIINNNGD 301YD ezt [ovaoczir] O =
r TO5ALLE VoS TLSLP|  OF
NZVBLIA IVHIW YOVALLS - IMNNNKNG VXV e MM&.#* T "M ey
Fa U7 PSLLE !-.ﬂ:!.-_ a =
SNAONd INIHVINITY (e L I
% m:wﬂ- Fricier] s
{ 2TVHLSYAYD ALY.L3INIONA 30 AN ::EM ﬁmwmu .A
s — 956 VHLLCE | 00" [4]
RS O S ALY e ¢u QD9Lr=5 ‘YUVOGINAH IMTNIAIINA ¥ YDIT8Nd 3LVLSIHdONd TG e
£GELL GVD HN 'RSELZ "4 NMITTH TAVHOM ALLHOS X3 IdWOD 1vL31Hd0Nd 20 VAN séa-aceees|ticorsice| ot
2 7 > » wevnd| o] 6|
BHTI0) FLHIOY 22T Y 45 I IV INYINED N0z YA 1o @ 6 [EiTelimress) s
w4 D OE(JLS/ID TP W TT5S R =~ B e fan s ]
e 0o 9 SSeCOcLEt[sos oraser| S |
_ALSING OH S O 25T — 1 Notrsaiiluizau| 7 |
69 9ctdte UM Wiy IV B T
A Ioard TOVNDAAIO] TN, iyowzos [rerwaRlmrsaie] 3 ] F § i P b
- - * - |/\. & & . . e - T T ———— PU— e e s i R s 57 S J
000z} YHYIS - 5iLVAiiS 30 NVid - VaVOU3NNH Jn13aNT YoYOAINNH INIdIDINNN V8 HN NZVILIA IVHIN TNGYVASINEG NIZ 14 13YHOIN ALLYOdS X31dWOD IYVLOA IS HINHLSNO




